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ODPOWIEDZI NA PYTANIA SWZ

1. W punkcie 3 Serwerowy System Operacyjny , nalezy zaoferowa¢ 8 paczek Windows Serwer do
serwerdéw 16 rdzeniowych? Czy w serwerach jest wieksza ilo$¢ rdzeni?

Odpowiedz: Aktualna ilosé rdzeni podana zostata w zalgczniku nr 2 tj. SWZ do przetargu na BIP. Tak

wymagane jest dostarczenie minimum 8 podwdjnych licencji ktore pozwolq uruchomi¢ serwer i maszyne
wirtualng na pojedynczej sztuce.

2. W punkcie 4 Zasilacze awaryjne UPS jest zapis czas podtrzymania dla 50%/100% min 3 /7 min. Czy
nalezy to rozumie¢ 7 min dla 100% i 3 min dla 50% czy odwrotnie 3 min dla 100% i 7 min dla 50%.
Odpowied?: Jest to minimalna wartos¢ podtrzymania 3 min dla 50% oraz 7 min dla 100%.

3.W punkcie 4 Zasilacze awaryjne UPS podany jest zakres wymaganego napigcia wejsciowego 100-280V .
Czy zaakceptowany bedzie UPS dopuszczajacy napigcie wejsciowe w granicach 145-290V ?

Odpowiedz: Tak w/w napigcie bedzie akceptowane.

4.Czy zaakceptowany bedzie UPS z czasem podtrzymania od 3 do 20 minut w zaleznosci od obcigzenia ?

Odpowied?: Nie potrafimy jednoznacznie udzieli¢ odpowiedzi na tak postawione pytanie, jednakze tak jak
podano w SWZ w zaleznosci od podanych, wszystkie urzqdzenia posiadajqce wyzsze parametry bedg
akceptowane.
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